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CÓDIGO
	
DESCRIÇÃO
	
	

	ABS CEL X IO - 4G
	REMOTA
	REMOTA DE TELEMETRIA 4G ETH/RS485 - 8X DI 24V / 8X AI 4-20MA
	DI8 | AI8

	
	DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DIC DI7 DI8

AI1 AI2 AI3 AI4 AI5 AIC AI7 AI8
	sf1PainelAberto diReserva2 (não cabeada) diReserva3 (não cabeada) diReserva4 (não cabeada) diReserva5 (não cabeada) diReserva6 (não cabeada) diReserva7 (não cabeada) diReserva8 (não cabeada)

pt101Pressao
aiReserva1 (não cabeada) aiReserva2 (não cabeada) aiReserva3 (não cabeada) aiReserva4 (não cabeada) aiReserva5 (não cabeada) aiReserva6 (não cabeada) aiReserva7 (não cabeada)
	


DI 8
AI 8
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